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План шахты А-A   , вариант 1

А
А

промежуточного этажа
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P
7

P
7

P
7

P
7

Hвэ
2700 наименьшая высота

2050...2140

Гп

90
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330х250х2405
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P
7

1235
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Ш
ш
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Ш
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Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

Разраб.
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Изм.
N докум.

Подп.
Дата

Лист 1

Лит.

1:40
Листов 3 Масштаб

Масса

ПАО "КМЗ"

Лифт пассажирский Q=630 кг; V=1,0; 1,6 м/с
Кабина 1190(1100)х2174(2100)х2100

Дверь центрального открывания 900х2000
Без машинного помещ

ения
Задание на проектирование

строительной части

ЛП-П0611-02БМ-900Л(П).00.00.000 C3

Апальков

07.05.18

Ревин

Ревин
Тамбулатов

07.05.18

07.05.18

07.05.18

50

950

1240

Ось проема

Ось
прот

ивовеса

Ось
кабины

Ось
кабины

Ось проема

Ось
прот

ивовеса

Ось кабины

Ось кабины

Размеры шахты (в свету)
Параметр

Значение, мм
min

max
Ш
ирина шахты Ш

ш, мм
1940

2050
Глубина ш

ахты Гш, мм
2380

3130
Глубина приямка Гп, мм

скорость 1,0 м/c
1100 (400 - не более 2 ост.)

1500
скорость 1,6 м/c

1250
1700

Высот
а верхнего этажа Нвэ, 

мм
скорость 1,0 м/c

3400 (3350 при Hпод<12000 мм)
-

скорость 1,6 м/c
3550

-
Высот

а подъема Hпод, мм
скорость 1,0 м/c

2700
60000

скорость 1,6 м/c
2700

85000

План приямка Б-Б

1. Размеры без допусков - справочные.
2. Возможно расположение противовеса справа, см. зеркально от

носительно оси кабины.
3. Д

анный чертеж
 должен рассмат

риваться только совместно с разделом "Общ
ие положения" 

(О.П.) КМЗ-2018 СЗ.
Внимание! ПАО"КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления
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Схема расположения монтажных скоб
М-М
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1235 160
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Подп.

Уровень
верхней
ост

ановки

Проем двери
в чистоте 
900х2000 М

М
И

Е (1)

И

60

60

Нагрузки на строительную часть от лифтовой 
установки

Обозначение 
нагрузки

Величина 
нагрузки, Н

Схема действия сил
Примечание

P
1X

6900

А
варийные 

кратковременные 
нагрузки при 
посадке кабины на 
ловители

P
1Y

1000

P
1Z

1200

P
2X

10300

P
2Y

1500

P
2Z

1700

P
1

31700
На опору направляющ

ей  кабины на  
площ

адь 150х200 мм

Нагрузки, 
действующ

ие 
разновременно и 
аварийно

P
2

32700

P
3

21200
На опору направляющ

ей противовеса 
на площ

адь 

P
4

63900
На буфер кабины на площ

адь 300х300 мм

P
5

51600
На буфер прот

ивовеса на площ
адь 

200х300 мм

P
6
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P
6
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6

P
6

P
6

На детали 
крепления дверей
в плоскости стены

Пост
оянные 
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7
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На перекрытие шахты от

 монтажных 
скоб

Нагрузка при 
монт

аже
P
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ГОСТ
 

24258-88
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ивания
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М
онтажная 

скоба
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Отметка
точной
остановки

Отметка низа
перекрытия

Развертка стен шахты
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